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Abstrak 
Pemanfaatan shell and tube heat exchanger semakin meningkat terutama di bidang industri dan teknologi. 
Fluida kerja yang digunakan saat ini masih merupakan fluida konvensional yang masih memiliki sifat 
konduktivitas termal yang rendah. Nanofluida adalah salah satu cara yang dapat digunakan untuk 
meningkatkan konduktivitas termal tersebut. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui 
pengaruh temperatur dan fraksi volume terhadap laju perpindahan panas dan efektivitas pada shell and tube 
heat exchanger. Bahan yang digunakan adalah Al2O3 dengan perbedaan fraksi volume 1%, 3%, dan 5% 
pada fluida dingin serta perbedaan temperatur 70˚C, 80˚C, dan 90˚C pada fluida panas. Hasil penelitian 
pengaruh temperature dan fraksi volume terhadap perpindahan kalor konveksi pada shell and tube heat 
exchanger diperoleh efektivitas tertinggi pada keadaan temperatur 90°C serta campuran fraksi volume 
nanofluida sebesar 5%, yaitu sebesar 46% dengan laju perpindahan panas yang terjadi sebesar 9658,489126 
watt. Sedangkan untuk efektivitas terendah didapatkan pada keadaan temperatur 70°C tanpa campuran 
fraksi volume nanofluida, yaitu sebesar 11,75% dengan laju perpindahan panas sebesar 5511,669826 watt. 
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi temperatur dan fraksi volume nanofluida, maka 
akan meningkatkan laju perpindahan panas konveksi serta efektivitas dari shell and tube heat exchanger. 
Kata kunci: shell and tube heat exchanger, nanofluida, fraksi volume, alumunium oksida  
Abstract 
The utilization of shell and tube heat exchanger increases especially in the field of industry and technology. 
The working fluid in use today is still a conventional fluid that still has a low thermal conductivity 
properties. Nanofluida is one of the ways that can be used to increase the thermal conductivity. The purpose 
of this research was conducted to find out the influence of the temperature and the volume fraction against 
the heat transfer rate and effectiveness on shell and tube heat exchanger. The material used is Al2O3 with 
difference fraction volume 1%, 3% and 5% in cold fluid and temperature difference of 70 ˚ C ˚ C, 80, and 
90 ˚  C in fluid hot. Results of research of influence of temperature and volume fraction against heat transfer 
convection on shell and tube heat exchanger obtained the highest effectiveness in a temperature of 90 ° C 
as well as a mixture of nanofluida volume fraction of 5%, that of 46% with the rate of heat transfer is 
happening of 9658.489126 Watts. As for the effectiveness of low temperature on the State obtained 70 ° C 
without a mixture of nanofluida, i.e. volume fraction of 11.75% with the rate of heat transfer of 5511.669826 
Watts. Thus it can be concluded that the higher the temperature and volume fraction of nanofluida, it will 
increase the rate of heat transfer convection as well as the effectiveness of the shell and tube heat 
exchanger. 
Keywords: shell and tube heat exchanger, nanofluids, volume fraction, aluminum oxide 
 
PENDAHULUAN  
Shell and tube heat exchanger merupakan salah satu jenis 
alat penukar panas yang digunakan diberbagai industri. 
Fluida yang digunakan merupakan fluida konvensional 
yang memiliki sifat perpindahan kalor rendah. Salah satu 
cara untuk meningkatkan perpindahan kalor adalah 
dengan memperbaiki properti dari fluida konvensional 
dengan nanofluida. Nanofluida merupakan suatu inovasi 
baru dari fluida yang terdiri dari fluida dasar dan partikel 
berukuran nano (1-100 nm) yang tersuspensi bersama. 
Jenis nanofluida pun bermacam – macam, yaitu Al2O3, 
ZrO2, SiO2, dan TiO2 sebagai nanofluida jenis oksida. Ag 
dan Cu sebagai nanofluida jenis metal, serta Teflon 
sebagai nanofluida jenis polimer.  
Alumunium oksida adalah senyawa kimia dari alumunium 
dan oksigen dengan rumus kimia (Al2O3). Alumunium 
oksida memiliki keuntungan seperti memiliki properties 
panas, kimia, dan fisikal yang baik dari beberapa material 
keramik yang lain. Alumunium oksida juga secara luas 
dapat digunakan pada industri fabrikasi, sehingga mudah 
untuk didapatkan.  
Faktor konsentrasi nanopartikel pada nanofluida 
mempengaruhi besarnya peningkatan rasio koefisien 
perpindahan kalor konveksi paksa sehingga pada 
percobaan penambahan nanofluida dengan konsentrasi 1% 
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menunjukkan peningkatan koefisien sebesar 31%-48% 
(Putra, 2005) 
Salah satu syarat nanofluida yang dapat digunakan pada 
sistem pendingin reaktor yaitu memiliki kemampuan 
penyerapan neutron yang rendah dan waktu paruh yang 
pendek. Saat ini, penelitian mengenai pendingin reaktor 
hanya menggunakan nanofluida Al2O3 dan ZrO2 
(Buongiorno, 2007) 
Laju perpindahan panas pada annular tube akan 
meningkat seiring dengan peningkatan rasio konsentrasi 
dari nanopartikel untuk Al2O3 (Shedid, 2014) 
Adanya pertambahan nanopartikel pada fluida dasar di alat 
penukar panas kalor pipa konsentrik, maka nilai 
perpindahan kalor juga meningkat seiring dengan 
penambahan variasi temperatur dan variasi fraksi volume 
pada nanofluida. Penambahan fraksi volume 0,5% adalah 
nilai perpindahan kalor konveksi yang tertinggi. (Surono, 
2015)  
Penggunaan nanofluida pada shell and tube heat 
exchanger meminimalkan biaya pengoptimalan heat 
exchanger sebesar 55,19% (Azad, 2016)  
Perencanaan sistem instrumentasi pada rancang bangun 
shell and tube heat exchanger menjelaskan bahwa uji 
performa heat exchanger memiliki perpindahan kalor 
5105,30 watt dan mendapatkan efektivitas 37% (Laksana, 
2017) 
Berdasarkan perancangan yang ada dan hanya 
mendapatkan efisiensi 37%, maka penulis menemukan 
suatu cara untuk meningkatkan perpindahan kalor 
menggunakan nanofluida Al2O3 dengan perbedaan variasi 
temperatur dan fraksi volume untuk meningkatkan 
perpindahan kalor konveksi nanofluida air – Al2O3 pada 
shell and tube heat exchanger. 
 
 
METODE PENELITIAN 
Jenis Penelitian 
Berdasarkan permasalahan dan tujuan penelitian ini 
penulis menggunakan jenis penelitian uji eksperimen 
(experimental research) yang bertujuan untuk mengetahui 
peningkatan laju perpindahan kalor konveksi serta 
keefektivitasan yang dipengaruhi oleh variasi temperature 
dan variasi fraksi volume Al2O3 pada shell and tube heat 
exchanger. 
 
Tempat dan Waktu Penelitian 
• Tempat penelitian 
Penelitian dilakukan di Laboratorium Perpindahan 
Panas A8.02.01 Fakultas Teknik Universitas Negeri 
Surabaya. 
• Waktu Penelitian 
Penelitian ini dilakukan selama 1 bulan pada Bulan Mei.  
 
Rancangan penelitian 
• Shell and Tube Heat Exchanger 
Shell and Tube Heat Exchanger merupakan suatu 
trainer yang digunakan untuk menguji  
 
Gambar 1. Shell and Tube Heat Exchanger 
 
• Nanofluida  
Nanofluida yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
Alumunium Oksida (Al2O3) yang merupakan senyawa 
kimia dari aluminium dan oksigen. Keuntungan 
menggunakan Al2O3 yaitu memiliki properties panas, 
kimia, dan fisikal yang baik dibandingkan dengan yang 
lain.  
 
• Variasi Temperatur dan Fraksi Volume 
Variasi temperatur dilakukan pada fluida panas dengan 
temperatur 70°C, 80°C, dan 90°C. Variasi fraksi 
volume dilakukan pada fluida dingin dengan fraksi 
volume 1%, 3%, dan 5%. 
 
• Flowchart Penelitian 
 
Gambar 2. Flowchart Proses Penelitian 
 
Peneliti mengawali penelitian dengan studi literatur 
sehingga ditemukan rumusan masalah. Setelah itu 
dilakukan persiapan penelitian pencampuran nanofluida 
serta base fluid. Pengambilan data dilakukan dengan 4 
variasi fraksi volume nanofluida yaitu tanpa campuran 
nanofluida, 1%, 3%, dan 5%. Setiap variasi fraksi 
volume diberi perlakuan temperatur dengan variasi 
70°C, 80°C, dan 90°C. Setelah mendapatkan hasil 
pengujian maka dianalisis.  
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Variabel Penelitian 
Variabel penelitian adalah suatu sifat atau nilai dari orang, 
obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang 
ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian 
ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2013). 
• Variabel  terikat: 
− Laju perpindahan kalor konveksi pada shell and 
tube heat exchanger  
− Efektivitas pada shell and tube heat exchanger 
• Variabel bebas: 
− Fraksi volume nanofluida Al2O3 sebesar 1%, 3%, 
dan 5%.  
− Temperatur fluida panas masuk 70°C, 80°C, dan 
90°C. 
• Variabel  kontrol dalam penelitian ini adalah : 
− Temperatur pada fluida dingin masuk (Tcin) 
sebesar 30°C sesuai dengan suhu ruangan. 
− Debit aliran fluida dingin 6 lpm. 
− Debit aliran fluida panas 4 lpm. 
 
Alat, Bahan, dan Instrumen Penelitian 
• Alat  yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai 
berikut: 
- Shell and tube heat exchanger 
- Pompa fluida panas 
- Pompa fluida dingin 
- Heating element 
- Thermocouple 
- Pipa saluran fluida 
- Tangki fluida 
- Katup 
- MCB 
- Timbangan 
• Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
nanofluida Al2O3 dan air suling. 
• Instrumen yang digunakan dalam proses penelitian 
adalah sebagai berikut: 
- Thermocontrol 
- Pressure gauge 
- Flowmeter 
 
Teknik Analisis Data 
Penelitian ini menggunakan metode analisis data 
deskriptif, yaitu dengan mendeskripsikan data secara 
sistematis, faktual, dan akurat mengenai hasil yang 
diperoleh selama tahapan pengujian serta pengumpula 
data. Data pengujian yang diperoleh akan diolah 
menggunakan excel dalam bentuk tabel dan grafik untuk 
memudahkan menganalisis dan mengetahui pengaruh 
variasi temperatur dan variasi fraksi volume nanofluida 
terhadap laju perpindahan kalor konveksi serta efektivitas 
pada shell and tube heat exchanger.  
 
 
 
 
 
 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
• Selisih Temperatur Fluida Masuk dan 
Temperatur Fluida Keluar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3. Diagram Hasil Selisih Temperatur Fluida 
Masuk dan Temperatur Fluida Keluar pada Shell and 
Tube Heat Exchangr 
 
Berdasarkan gambar grafik di atas selisih temperatur 
fluida masuk dan fluida keluar pada bagian shell adalah 
pada temperatur 90°C dan fraksi volume 5% dengan 
selisih 22,6°C serta pada sisi tube dengan selisih 24,7°C. 
Hal ini dikarenakan nanofluida Al2O3 akan menyerap 
kalor yang ada sehingga semakin banyak nanofluida 
maka penyerapan kalor juga akan semakin tinggi 
sehingga pada sisi shell akan mengalami kenaikan kalor 
sedangkan pada sisi tube akan mengalami penurunan 
kalor yang tinggi.  
 
• Nilai Koefisien Perpindahan Panas Menyeluruh 
(U) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4. Nilai Koefisien Perpindahan Panas 
Menyeluruh pada Shell and Tube Heat Exchanger  
 
Berdasarkan gambar grafik di atas, terlihat bahwa 
koefisien perpindahan panas menyeluruh mengalami 
kenaikan yang signifikan. Laju perpindahan panas 
menyeluruh tertinggi mencapai 574,955 W/m2K saat 
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keadaan temperatur 90°C dengan fraksi volume 5%. Hal 
ini dikarenakan saat temperature naik, maka pergerakan 
partikel juga akan semakin berhamburan sehingga 
nanopartikel dengan fraksi volume tinggi akan menyerap 
panas yang dihantarkan oleh fluida panas tersebut.  
 
• Nilai Laju Perpindahan Panas (q) 
 
 
 
Gambar 5. Laju Perpindahan Panas Metode LMTD (q) 
pada Shell and Tube Heat Exchanger 
 
Berdasarkan gambar grafik di atas, terlihat bahwa laju 
perpindahan panas metode LMTD (q) akan meningkat 
seiring dengan peningkatan temperatur dan fraksi volume. 
Laju perpindahan panas (q) tertinggi didapat dengan nilai 
9658,489 watt saat keadaan temperatur 90°C serta fraksi 
volume 5%. Hal ini disebabkan oleh nanopartikel Al2O3 
yang menyerap kalor, semakin banyak nanopartikel yang 
ada makan kalor yang diserap semakin banyak sehingga 
nilai laju perpindahan juga akan semakin meningkat.  
 
• Nilai Efektivitas Shell and Tube Heat Exchanger  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 6. Efektivitas Shell and Tube Heat Exchanger 
 
Berdasarkan gambar grafik di atas, terlihat bahwa laju 
efektivitas perpindahan panas meningkat seiring 
meningkatnya temperatur dan fraksi volume nanofluida. 
Nilai efektivitas tertinggi yang didapatkan yaitu mencapai 
46% pada saat keadaan temperatur 90°C serta fraksi 
volume 5%. Hal ini dikarenakan saat laju perpindahan 
panas meningkat, maka efektivitas juga akan meningkat 
secara otomatis.  
 
PENUTUP 
Simpulan 
Hasil penelitian uji eksperimental pengaruh temperatur 
dan fraksi volume terhadap perpindahan kalor konveksi 
nanofluida air – Al2O3 pada shell and tube heat exchanger 
dapat disimpulkan bahwa: 
• Laju perpindahan kalor konveksi semakin meningkat 
seiring dengan meningkatnya temperature dan fraksi 
volume nanofluida Al2O3 yang disebabkan 
temperature yang tinggi akan memecah partikel 
nanofluida menjadi lebih kecil dan gerakan 
partikelnya semakin cepat, sehingga akan menyerap 
kalor fluida panas yang mengalir di sisi tube. 
• Laju perpindahan kalor dan efektivitas paling 
optimal terjadi pada temperatur 90°C dengan 
campuran fraksi volume nanofluida 5% dengan hasil 
masing – masing 9658,4891 watt dan 46%. 
Saran 
Berdasarkan hasil penelitian maka diberikan saran sebagai 
berikut: 
• Perlu dilakulan penelitian lebih lanjut mengenai 
pemodelan visualisasi proses perpindahan panas yang 
terjadi pada kedua fluida akibat pengaruh temperatur 
dan fraksi volume. 
• Diharapkan ada penelitian lebih lanjut yang membahas 
tentang nanofluida lainnya berdasarkan sifat kimiawi 
selain Al2O3 dikarenakan faktor yang mempengaruhi 
efektivitas sangat beraneka ragam, sehingga perlu 
adanya kajian lebih khusus pada komponen lain untuk 
mendapatkan nilai efektivitas yang paling optimal dari 
shell and tube heat exchanger. 
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